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POTENTIALE FOR @-FIERNVARME OG TERMONET
- SCREENINGER
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Screening - hvad er det?

En screening er her et overblik over:
Antal bygninger
Forsyningsform (august 2022)
Estimeret varmebehov

Men ogsa:
Ledningsnet
Varmetab
Scenarieberegninger

PlankEnergis vurdering af potentiale - ud fra "generiske” forudsaetninger -
ikke regnet pa f.eks. lokale varmekilder

Det er ikke en endelig konklusion pa om et by kan fa )
fiernvarme/termonet, men ferste skridt til at vurdere om man skal ga
videre eller andre veje eller datagrundlag til at ga videre med lokal ide.
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Screeninger - metode

- Gis-programmer Leanheat | Excel
/ Varmeatlas Udimgning og | ——— / Forudsatninger \ [ Screening
| - Bygninger med [Varrﬁe- dimensionering af || Dimensioner | - lnves’fsrlnger |- 2—STd(:’.'rS pdf
R T R i P o | ienete
~ Generering af kort ' - \vejleengder | l || - Vedligeholdsomkostninger | veesentlige |
| e - | | - Energipriser 2021/2022 [ forudsaetninger, |
Udva[ge.Ise af omrdderi | [Varmegrundiag | - Energipriser 2030_ ' vurdering og I'
| samarbejde med (- - " - Samfundsgkonomiske anbefaling
\_kommunen ‘ forudszetninger ‘ - Baggrundsrapport :
-~ Databehandling
- Samfundsgkonomi N
‘ - Forbrugergkonomi |
| - Vurdering |
| - Anbefaling '
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Scenarieoversigt

Feelles varmelagsninger:

« Scenarie 1: @-flernvarme med lokal varmeproduktion, 100 % tilslutning

« Scenarie 2: @-flernvarme med lokal varmeproduktion, 80 % tilslutning

« Scenarie 3: @-fiernvarme med lokal varmeproduktion, XY % tilslutning

« Scenarie 4: Termonet med individuel varmepumpe og feelles jordvarme, 100 % tilslutning
« Scenarie 5: Termonet med individuel varmepumpe og feelles jordvarme, 80 % tilslutning
« Scenarie 6: Termonet med individuel varmepumpe og feelles jordvarme, XY % tilslutning
« Scenarie 7: Termonet med individuel varmepumpe og feelles jordvarme, 50 % tilslutning

Individuelle l@sninger:

« Scenarie 8: Individuelt traepillefyr
* Scenarie 9: Individuel luft/vand varmepumpe

XY% er konvertering af 100 % naturgas og olie og 50 % af biomasse
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@-fjernvarmepotentiale

Hvad betyder noget?
Varmegrundlag og afstand mellem bygninger (nuveerende varmekilder)
Investeringer
Nettab

Er der varmesalg nok til at forrente investeringerne og nettabet?

Usikkerheder:

Er varmegrundlaget usikkert?

Institutioner eller virksomhed, der risikere at lukke/eller komme til
Tomme huse/ nye udstykninger

Organisatorisk - mange sma vaerker?
Priser og renter (investeringer og energipriser - mangel pa arbejdskraft)

Hvad kan aéendre noget?

Reduktion i investeringer
Fx lokalt halmfyr

Lokal overskudsvarme
Virksomhed
Biogasanlaeg

Fjernvarme skal veere en god idé de naeste mindst 30 ar
- men det er nu vil har muligheden

PlanEnergi



Termonet

Hvad betyder noget?
« Varmegrundlag

+ Investeringer (det er en forholdsvis "ny” type anlaeg til eksisterende
byomrader)

- Er der varmesalg nok til at forrente investeringerne?

Usikkerheder:

« Ervarmegrundlaget usikkert?
Institutioner eller virksomhed, der risikere at lukke/eller komme til

« Priser og renter (investeringer og energipriser)
« Organisering (er det under varmeforsyningsloven/kommunegaranti)

Hvad kan andre noget?
«  Mere effektiv energiproduktion

Fx lokale "varmekilder”

« Placeringer af ledninger

Kan man fgre jordslanger udenom vejareal
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Screeningsresultat
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Screening af varmel ger for Boestofte-Havnelev
Boestofte-Havnelev Varmeatlas Bt Harmteor
Behov Antal Areal
[Mwhar] stk] [m]
Andet 37 1 215
Biomasse 930 27 6.753
Elvarme 294 20 2271
Fjernvarme (1] (1] (1]
Naturgas (1] (1] (1]
Olie 2923 58 17.947
Varmepumpe 501 27 3.400 ———"
TOTAL 4.685 133 30.586 Heraf storforbrugere  [stk] [Mwh/ir]
Gennemsnitshus 21,0 143 >100 MWh/3r 7 2033
Flles varmelgsninger Ledningstab
Scenarie 10 Fjermvarme med lokal varmeproduktion, 100 % tilslutning 10%
Scenarie 20 Fjermvarme med lokal varmeproduktion, 80 % tilslutning 11%
Scenarie 3: Fjermvarme med lokal varmeproduktion, 65 % tilslutning 12%

Scenarie 4 Termonet med individuel varmepumpe og falles jordvarme, 100 % tilslutning
Scenarie 50 Termonet med individuel varmepumpe og falles jordvarme, 80 %: tilslutning
Scenarie 6. Termonet med individuel varmepumpe og flles jordvarme, 65 %: tilslutning
Scenarie 7: Termonet med individuel varmepumpe og falles jordvarme, 50 %: tilslutning
Individuelle Igsninger

Scenarie 8. Individuelt traepillefyr

Scenarie 90 Individuel luft/vand varmepumpe

Varmeomkostninger 21/22-priser Varmeomkostninger 2030-priser

Kr.far mhrlig varmeudsifc W Renter og afdrag Kr.far m Arlig varmeudgift W Renter og afdrag
35.000 30.000
30.000 25.000
25.000 20.000
20,000
15.000
15.000
10.000
10.000
5.000 5.000
o o
1z 3 & 7 8 @ 1 2 3 4 5 7 8 9
Scenarie Scenarie

Baseret pa historiske priser fra
1. august 2021 il 31 juli 2022

Baseret pd priser fra Energistyrelsens
beregningsforudsstninger for 2030

Vejledende samfundsg@konomisk nutidsvaerdi

o
2 3 4 5 6 7 B 9

Scenarie 1

Mia, kr,
& 3

B

Samlet vurdering af varmelgsning

har en , der falles i hvorved bide flemvarme og termonet kan

waere en mulighed. En F]emvamellmug vil dog vasre meget ig af de store var , da var ellers
er for lavt til at forrente Derkan dsynligvi: ldsefurvenmenhi]ulslutnmgulﬁunvmn daca. 20 % af
h\rmllgeme har varmepumper, og ca. 15 % har elvarme, hvor der skal et inden de kan

fjer isk er bade fj og termonetlgsningerne overslagsmaessigt dvIelE end
individuelle 'uﬂ'mepurrper mendethmmmu’epmnshereg‘urg afisar de store F befaling er
derfor, at for i Boest: det kommer p3 'nil:ial'nr
fra de store mens bar umlersnges naErmere.
Scenarievurderinger
| varmeplanberegningen for Boestofte-Havnelev er der forbrug: i og i for etablering af
falles varmelgsninger i form afferrwan'ne of termonet og individuell i form af t T og luftfvand

pumper. For de falles vanr er regnet scenarier med forskellige tilslutningsprocenter, da
tilslutningsprocenten er definerende for gkonomien i disse lgsninger.

Scenarie 1-3: Fjermvarmeforsyning af Boestofte-Havnelev kan ske ved etablering af en lokal varmeproduktion i en my
varmecentral, hvorfra der siledes produceres og forsynes den ngdvendige varme til at daskke varmebehovet hos de
forbrugere der tilsluttes. Den lokale varmeproduktion forudsattes her at vaere en luft/vand-varmepumpe, der dakker 35 % af
varmebehowet, mens en elkedel dakker de sidste 5 % og fungerer som spids- og reservelastkedel. | scenarie 1 og 2 er denne
Igsning regnet med hhy. 100% og 809 tilslutning. Hertil er regnet pa et ekstra scenarie (nr. 3], hvor det kun er 100 % af de
olieopyvarmede bygninger og 50 % af de biomasseopvarmede bygninger, der tilslutter sig fiemvarmen, da det typisk er
forbrugere med disse opvarmningsformer, der forventeligt vil tilslutte sig flermvarme. Flernvarmenettet er forudsat anlagt
dimensioneret som serie 3 rgr for at minimere ledningstabet.

Scenarie 4-7: Termonettet er her defineret som et kollektivt jordvarmeanlazg, hvor de enkelte bygninger hver har en

rar forbundet il jordvarmeslanger. | scenarie 4, 5 og 7 er denne lgsning regnet med hhy. 100%, 80% og
S50% tllslutnmg Hertil er der ligesom for fiemvarme regnet pa et ekstra scenarie {nr. &), hvor det kun er 100 % af de naturgas-
og olieopvarmede bygninger og 50 % af de biomassecpvarmede bygninger, der tilslutter sig. Termonet er som udgangspunkt
en anelse mindre afhaengige af tilslutningsprocenten end fiemvarme, da der ikke er et varmetab, ligesom en stgmre del af
investeringen er knyttet til den enkelte bygning. Omkostningerne vil derfor variere | mindre grad end flemvarme, hvis
tilslutningsprocenten @ndres. Det kan dog variere afhaengig af, hvilken termonetigsning, der etableres. Der er i beregningerne
ikke taget stilling til ejergranser og prisen er baseret pa pro i BIme, samt i ninger for det
samlede anlzg. Alle investeringer er forudsat at vaere falles. Der skal anvendes et areal pa ca. 4,7 ha. til jordvarmeslanger.
Eventuelle udgifter til keb eller leje af areal indgar ikke. Termonet er fortsat omfattet af stor usikkerhed vedrgrende bide
lanemuligheder, lovgivning og omkostninger. Termonet vil skulle etableres pa lokalt initiativ.

Forudsastninger

Priserne indikerer de rlige var ger for et s (opvarmet areal og rligt varmebehov) | omradet
markeret pa kortet, hvor der er set bort fra bygninger med et varmebehov over 100 MWh/ar. Omradeafgransningen tager
udgangspunkt i, at der ikke ma vaere for langt mellem de opvarmede bygninger. Opvarmningsformen baserer sig pa
energioplysningemne fra BBR, som ikke altid stemmer overens med de faktiske forhold. Alle beregningeme er udfgrt som
screeninger, hvor der 53 vidt muligt er forsegt at tage hajde for lokale forhold. Langden og dimensioner p ledningsnettet per
bygning har stor betydning for rentabiliteten i fazlles varmelgsninger som f.eks. flernvarme. Ledningsnettet er hydraulisk

dimensioneret for Boestofte-Havnelew for at fa s3 godt et datagrundlag som muligt. Di ingen kan ikke d
direkte til af projektet, men ber opti og kalibreres forinden.
De f=lles inger er holdt med de individuelle varmelgsninger, som vurderes at vare de mest oplagte

alternativer. Bemaerk, at der for individuelle varmepumper er forudsat en fremlgbstemperatur pa° 55 *C. For
fijermvarmelgsninger er der ikke tagst stilling til takststruhur /-4 tllslmnlnﬁomlom'tmnger Omkostninger til lednlngsanlag og

produktionsanlzg er forudsat at vaere felles og wia . Der er anvendt en rente pa 3,5 % p.a. for lan
til kollektive lasninger og 5,5 % pa 1an til individuelle Igsninger. | beregningerne er der anvendt en Igbetid svarende til
forventet levetid, dog hajst 30 ar.

7

jledend beregninger forudsa=tter, at alle i omradet fir en ny varmekilde i 2023. Beregnings-
perioden er 2024-2043 og angives som nuti di. For de scenarier, hvor Igsningen ikke omfatter alle bygninger,
f.eks. hvor kun 80 % tilsluttes fiernvarme, er det forudsat, at de resterende bygninger op med individuelk
varmepumper. Det skal bemaerkes, at kommunen kun kan godkende projektet med de laveste samfundsgkonomiske
omkostninger.
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Eksempel - Maske o-fijernvarmepotentiale /

termonetpotentiale - Hellested

Varmeomkostninger 21/22-priser

Kr.far Arlig varmeudgift W Renter og afdrag

30.000

25.000 B . .

1 2 3 4
Scenarie

Baseret pa historiske priser fra
1. august 2021 til 31. juli 2022

20.000
15.000
10.000
5.000
0

3 6 7 8 9

Kr.far

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0

Varmeomkostninger 2030-priser

.ﬁrlig varmeudgift M Renter og afdrag

7 8 9

1 2 3 4 ] +]
Scenarie

Baseret pa priser fra Energistyrelsens
beregningsforudsztninger for 2030

Lokal produktion kan vaere en mulighed

- Storforbruger

* -men begraenset varmegrundlag

«  Mulighed for hgij tilslutning + storforbruger

Faelles varmelgsning

+  Maske der hvor varmetaetheden er starst

«  Ved termonet, evt. som flere sma net

Hollastod

* Farbruger med varmebehoy
* Madelieret varmeocentral

Maodelierede ledninger
.

wiey T ]
A
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Eksempel - ikke oplagt potentiale for

kollektiv lesning - Magleby

Varmeomkostninger 21/22-priser Varmeomkostninger 2030-priser
Kr./ar Arlig varmeudgift M Renter og afdrag Kr./ar Arlig varmeudgift HRenter og afdrag
45.000 40.000
40.000 - 35.000 -
32.000 30.000
30000 W 25000 m O
25.000
90,000 20.000
15.000 15.000
10.000 10.000
5.000 5.000
0 0
1 2 E] 4 5 6 7 8 g 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Scenarie Scenarie
Baseret pa historiske priser fra Baseret pa priser fra Energistyrelsens
1. august 2021 til 31. juli 2022 heregningsforudsatninger for 2030

Varmegrundlag for lille til lokal produktion
«  Forrentning af distributionsnet
+  Elvarme og varmepumper udger 45%
+  Bebyggelsen er spredt

Feelles varmelagsning - termonet

+  lkke gkonomisk bedst, men kan vaere en mulighed, evt.
som flere mindre net

| Magleby

* Forbruger med varmebehov
* Modelleret varmecentral
| —Modelierede ledninger
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Screeningsresultat

Ikke oplagt potentiale for
o-fjernvarme
Holtug
Lyderslev-Gevng
Magleby
Streby

Maske o-fjernvarmepotentiale /
termonetpotentiale

Hellested
Havnelev-Boestofte
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Udsving i parametre

Hvis termonettet kan laegges i ubefaestet areal kan
man spare omkring nogle 1000 kr i varmepris.

Hvis storforbrugere ikke indgar bliver varmelgsningen
flere 1000 kr. dyrere

Der kan maske veere god idé i at lave sma lokale
termonet - dette er ikke screenet i detaljer her
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Screeningsresultat

lkke en definitiv afgarelse pa om kollektiv lgsning i
nogen form kan veere en god idé - screening ud fra
"generiske” forudsaetninger

@konomisk screening - der kan vaere andre grunde til
at enske termonet end gkonomi (eks. Stgj), der kan
veaere fordele ved individuel Igsning (frivilligt
bestyrelsesarbejde)
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Opsummering

Maske @-fjernvarmepotentiale / termonetpotentiale
Evt. storforbruger
Varmetaethed
Usikkerhed om tilslutningsprocent
Usikkerhed om gkonomi
Organisering (lokalt bestyrelsesarbejde, afklaring af lanemuligheder)

Termonetpotentiale
Usikkerhed om tilslutningsprocent
Organisering (lokalt bestyrelsesarbejde, afklaring af lanemuligheder)

lkke oplagt potentiale for g-fjernvarme
Lav forventet tilslutning (mange har varmepumper/elvarme)
Ingen storforbrugere
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